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tervezett szennyviz vezeték

meglévd szennyviz feltételezett nyomvonalon

Hidegviz vezeték szabadon szerelve

—_- - - -— Hidegviz vezeték burkolat alatt, foldben

IIIIIIIIIIII Melegviz vezeték - szabadon szerelve

—ee— e ——-—- —  Melegviz vezeték - padléban szerelve
Cirkulacios vezeték
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MEGJEGYZES:

— Hészigetelés:

Szabadon szerelt hidegviz vezetéket 9 mm, meleg és cirkulacids vezetéket 20mm vtg., a
padidban, falban szerelt vezetékeket 5-6 mm vastag TUBOLIT DG cs6héjjal kell szigetelni
— vizvezeték anyaga EKOPLASTIK PP-R 16bar
— bontandd a tervezett AKM WC helyén 1év8 vizes berendezési tarqyak és azok csovei,
vezetékei, szerelvényei
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